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产品制造商 -

测试人 John

测试时间 2026-09-15 11∶25∶51

参考照度

575.0 lx

平均照度

409.5 lx

照度均匀性

2.70

# 照度 (lx) 照度差 (lx) 照度比 (%)

1 575.7 0.69 100.12
2 554.9 -20.12 96.50
3 453.0 -122.0 78.78
4 420.1 -154.9 73.05
5 341.5 -233.5 59.39
6 275.3 -299.7 47.88
7 551.9 -23.12 95.98
8 445.9 -129.1 77.55
9 315.3 -259.7 54.84
10 264.7 -310.3 46.04
11 261.2 -313.8 45.42
12 538.1 -36.93 93.58
13 498.3 -76.74 86.65
14 366.6 -208.4 63.76
15 325.0 -250.0 56.53
16 269.3 -305.7 46.84
17 588.1 13.15 102.29
18 499.3 -75.68 86.84
19 477.6 -97.44 83.05
20 451.2 -123.8 78.47
21 382.4 -192.6 66.50
22 547.8 -27.19 95.27
23 438.8 -136.2 76.31
24 345.7 -229.3 60.13
25 241.3 -333.7 41.97
26 217.6 -357.4 37.85

备注:台灯照度均匀度测试


